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Instalacja RCP/KD AWF – transparentna 
łączność między lokalizacją
w kampusie PP (ul. Rocha 9‐10‐11)
i kampusem AWF (ul. Królowej Jadwigi 27/39)
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Instalacja RCP/KD AWF – połączenie między
budynkiem A (ul. Królowej Jadwigi 27/39)
i kompleksem budynków Pływalnia/
Biblioteka (ul. Droga Dębińska 10) 

Budynek A

Serwerownia
Panel przyłączeniowy 12 x PC/SC

6 włókien do Pływalni
6 włókien do Biblioteki

Pływalnia Biblioteka

kabel XITKtd 12J (12 wókien jednomodowych)
długość połączenia ~760m

min. 2 włókna rezerwa dla transmisji RCP

Biuro Obsugi Klienta
Panel krosujący 6 x PC/SC
6 włókien do Budynku A
6 włókien do Biblioteki

Serwerownia
Panel przyłączeniowy 6 x PC/SC

6 włókien do Budynku A
6 włókien do Pływalni
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kabel XITKtd 12J (12 wókien jednomodowych)
długość połączenia ~200m
min. 2 włókna rezerwa dla transmisji RCP


